Pielikums Nr.1
27.02.2024.

Tehniska specifikacija

,» Saspiesta gaisa skriives tipa kompresora piegade un uzstadiSana katlu maja Talsu iela 69,

Ventspili”

1. Darbu apraksts:

L1

1.2
1.3.

1.4.
L.5.

1.6.

1.7.

2. Prasibas:
2.1.

2.2,

Veikt jauna saspiesta gaisa skruves tipa kompresora BOGE C15-2 (Motora jauda: 15kW),
IE3, IP55, 400V; Nominalais spiediens un raZiba: C15-2L 10bar.- 2,25m*/min.; Kopgjais
elektribas patérind pie maksimalas noslodzes: ne lielaks par 16,98kW; Specifiska
energija: 8,03kW/m>/min.; Saspiesta gaisa izejas diametrs 17; TrokSnu limenis: ne
augstaks par 69dB; Ienakosa gaisa filtra panelis; Svars: ne lielaks par 532kg; Aprikots ar
ienakosa gaisa filtra kaseti un nerus€josa térauda ellas cirkulacijas cauruléem vai analoga
izpildijuma (ieskaitot augstakai kvalitatei un tehniskiem parametriem atbilsto3a) piegadi
katlu maja Talsu iela 69; '

Iekartam jabut markétam ar CE markéjumu;

Veikt jauna saspiesta gaisa skruves tipa kompresora uzstadiSanu/montazu blakus
eso$ajam kompresoram BOGE C-20;

Pieslegums elektrotiklam apm. 15m no uzstadiSanas vietas;

Veikt visus nepiecieSsamos demontazas, montazas, apsaistes un pieslégSanas darbus péc
principa “lidz atslégai”;

Veikt katlu maja Talsu iela 69 uzstadita jauna saspiesta gaisa skruves tipa kompresora
darbibas parbaudi un nodoSanu ekspluatacija, ieskaitot piesléegSanu pie esoSas saspiesta
gaisa sistémas un ta ieregulésanu;

Péc darbu  pabeigSanas, Izpilditjam nepiecieSams iesniegt Pasttitajam
izpilddokumentaciju ar izpildshemam, materialu un iekartu ekspluatacijas ipasibu
deklaracijam un veikto darbu aktiem, ieskaitot pretestibas mérijumus, ka ari
elektroinstalacijas kontaktu savienojumu kvalitates parbaudi (ar termokameru).

Garantijas termin§ — ne mazaks par 2 gadiem gan darbiem, gan materialiem. Saspiesta
gaisa skruves tipa kompresoram — ne mazak par 5 gadiem.
Darbu izpildes termins — 14 nedélu laika no liguma parakstiSanas briza;

3. Prasibas Pretendentiem:

3.1.

3.2,

Apliecinajums, ka Pretendents un ta personals, ir tiesigs veikt punkta Nr.l aprakstitos
darbus, ka ari ta personalam ir speka esosa elektrodroSibas B grupas aplieciba;

Pédgjo 3 gadu laika ir veicis iepriek$§ minétos darbus vismaz 3 objektos (noradit objekta
nosaukumu, atraSanas vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1.
4.2.

Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tami saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
Apliecinajums par atbilstibu punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., ka ari to apakSpunktiem.

Avanss — ne vairak par 30%.

Papildinformacija — RaZo$anas dalas vaditaja vietnieks A.Pétersons, m.t. 29806020;

Piedavajumu var iesniegt, nositot pa pastu ar piegadi Talsu iela 84, Ventspili, vai ari pa e-pastu:
iepirkumi.vsiltums@yventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas vértéSanas kritérijs — zemaka cena.
Cenu aptaujas piedaviajumu iesniegSanas termins lidz 2024. gada 8.marta plkst. 10:00.

Razo3anas dalas vaditajs

>

Egils Liepin3




Pielikums Nr.2
28.02.2024.

Pretendenta pieteikums.

2024. gada................

Adreséts: PSIA ,,Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspilt

/pretendenta nosaukums, registracijas nr., juridiska adrese/

iepazinusies ar cenu aptaujas dokumentiem, més piedavajam noslégt iepirkuma ligumu par ,, Saspiesta
gaisa skruves tipa kompresora BOGE C15-2 iegade un piegade uz katlu maju Talsu iela 69, Ventspilt”
par [igumcenu:

Nr. Nosaukums Meérv. | Daudzums | Cena, | Summa, EUR
EUR (bez PVN)

Saspiesta gaisa skriives tipa kompresora
1 | BOGE C15-2 iegade un piegade uz katlu | kompl. 1
maju Talsu iela 69, Ventspilt

Ligumcena

Razotajs, tips:

Garantijas termins:

Izpildes termins:

Ar 8o mes apstiprinam, ka:
- miusu piedavajums ir speka 30 dienas no iepirkuma piedavajuma iesniegianas datuma;
- iesniegtais piedavajums atbilst Tehniskas specifikacijas prasibam;

Personas ar parstavibas tiesibam paraksts vards, uzvards, amats.............cccoceeeeeereeeennnn.



