Pielikums Nr.1
17.09.2019.

Tehniska specifikacija

Katlu mijas tvaika padeves sistémas regulatora ar elektropiedzinu piegide, Talsu iela 69,
Ventspili.

1. Apraksts:

1.1. Regulgjosa varsta BOA-CVE H, DN200 apriko$ana ar modulacijas elektropiedzinu AUMA WGS-
6000 NORM - aktuators 001 (vai analoga);

1.2. Elektropiedzinas  tips:  SAR07.6-F10A/11-D400/50-10-11-6-8-12.3  (1,0kohm), sekojosa
komplektacija:
1.2.1. Maksimalais izejas vérpes moments -60 Nm, modulacija — 30 Nm;
1.2.2. AizverSanas laiks 65 sek., atvér§anas atrums 11rpm vai aizvér$anas laiks 128 sek..
atverSanas atrums 5,6rpm;
1.2.3. Pozicijas mehaniskais indikators;
1.2.4. Aprikota ar manualo (rokas) atvérianas ratu;
1.2.5. Vienas pozicijas un griezes momenta sledzi;
1.2.6. IP68, - 30 gradi.....+70 gradi:
1.2.7. Pamata elektrobaro$ana - 400 VAC/50Hz/3F;
1.2.8. Atgriezeniskas saites signals no potenciometra
1.2.9. Uzstadisanas atloki ISO F10;
1.2.10. Izejas piedzina tips A ar vitnotu bronzas uzgriezni Tr 28x5mm;
1.2.11. Piesléguma shéma TPAOORTAA-0A1-000.
1.3. Atloku regul€josais varsts BOA-CVE H, DN200 (vai analogs) ar sekojosiem parametriem:
1.3.1. Darba vide — tvaiks 260°C:

1.3.2. Uzstadisanas atloki elektropiedzinai ISO F10;
1.3.3. Paredzéts spiedienam ne mazakam ka 235 bar;
1.3.4. Savienojumi elektropiedzinai — TR28x5mm :
1.3.5. Maksimalais v&rpes moments ne lielaks par 60 Nm;

1.3.6. Q-15000 kg/h;
13.7. Kvs-Wert: 630 m*/h;
1.3.8. Nopliides klase 1V;
1.3.9. Darbibas diapazons — P1= 14bar.; P2=5bar.
2. Prasibas:
2.1. Garantijas termins$ — ne mazak ka 2 gadi.
2.2. Piegades termins — 9 ned€lu laika no 1émuma piepem3anas un pazinosanas briza.
3. Iesniedzamie dokumenti:
3.1. Pretendenta pieteikums saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2.
3.2. Apliecinajums par atbilstibu punktam Nr.2.1.

Avanss nav paredzets.
Papildinformacija — Energétikis Sergejs Petrovs. m.t. 29670594

Piedavajumu var iesniegt personigi vai nosiitit pa pastu ar piegadi Talsu ield 84, VentspilT vai pa e-
D - . -

pastu — iepirkumi.vsiltums(@ ventspils.|v (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas vertesanas kritérijs — zemaka cena, tehniskas prasibas.

Cenu aptaujas piedavajumu iesniegSanas termin3 [idz 2019.gada 24.septembra plkst. 14:00.
g

Razo$anas dalas vaditajs f Egils Liepins
z




Pielikums Nr.2
17.09.20109.

Pretendenta pieteikums

2019. gada....ccerreneane

Adreséts: PSIA ,,Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspili

/pretendenta nosaukums, registracijas nr., juridiska adrese/

iepazinuSies ar cenu aptaujas dokumentiem, més piedavajam noslégt iepirkuma ligumu par ..Katlu
majas tvaika padeves sistémas regulatora ar elektropiedzinu piegadi, Talsu iela 69, Ventspil?” par
ligumcenu:

Nr. Nosaukums Meérv. | Daudzums | Cena, | Summa, EUR
EUR (bez PVN)

Tvaika padeves sistémas regulatora ar

1 | elektropiedzinu piegade, Talsu iela 69, | gab. 1
Ventspilt
Ligumcena
Modelis

Ar So mes apstiprinam, ka:
- musu piedavajums ir speka 30 dienas no iepirkuma piedavajuma iesnieg$anas datuma;
- iesniegtais piedavajums atbilst Tehniskas specifikacijas prasibam;

Personas ar parstavibas tiesibam paraksts vards, uzvards, amats...........ccoeevveeeveeeeeeerenn..



