Pielikums Nr.1
20.03.2019.

Tehniska specifikacija

»Apgaismojuma remonts k/m pirmaja stava un kipnu telpa, Talsu iela 69, Ventspil”
1. Apraksts:

1.1. Nomainit 6gab. gaismeklus (70W — “LAGOS” Waterproof and Dustproof LED luminaries)
k/m pirmaja stava un 7gab. gaismeklus (LED 18W - “LAGOS” Waterproof and Dustproof
LED luminaries) kapnu telpa, ieskaitot jauna el.piesléguma kabela (3x1,5) uzstadisanu.
Jaunuzstaditos gaismeklus obligati japieslédz pie esosas UPS barosanas;

1.2. Uzstadit 3gab. evakuacijas gaismek]us k/m pirmaja stava un pieslégt tos pie esosas UPS
baroSanas;

1.3. Koridora 2. stava eso3os tris gaismeklus pieslégt pie UPS baroSanas;

1.4. Jaunajiem apgaismes kermeniem paredzet puteklu aizsardzibas klasi ne zemaku par IP65;

1.5. Jaunajiem apgaismes kermeniem obligati jabiit aprikotiem ar LED lampam.

1.6. Jaunajiem apgaismes kermeniem jaatbilst energijas klasei ,,A” ar ekspluatacijas laiku darbiba
ne mazaku par 15 000 stundam.

1.7. Jauno apgaismes kermenu Tpatngjai jaudai jaatbilst 3,2 W/m%*/100Ix (RaZo3anas telpas).
Apgaismojuma limenim jabiit ne mazakam par 200 luksiem.

1.8. Prasibas iekartam un materialiem - puteklu aizsardzibas klase elektrosadalém ne mazéka par
IP65, sledziem, ne mazaka par IP54, sadales karbam telpas ne mazaka par 1P44.

1.9. Elektroinstalacijas sh&mam jabut izbuvetam atbilsto$i ,,Ministru kabineta noteikumiem
Nr.359,, no 2009. gada, 28. aprili un Nr. 353,, no 2017.gada, 20. maija (prot. Nr.31.).

1.10. Péc darbu pabeigSanas, Izpilditdjam nepiecieSams iesniegt Pasititajam
izpilddokumentaciju ar izpildshémam, materialu atbilstibas deklardcijam un aktiem par
pretestibas merjjumiem;

1.11. Lai detaliz&tak un precizak varétu sagatavot piedavajumu, ka ari, lai nerastos
parpratumi un interpretacijas, Pretendentam tiek rekomend@ts darbu apjomu precizét katlu
maja Talsu iela 69 uz vietas pie energétika S.Petrova, m.t. 29670594,

2. Prasibas:
2.1. Garantijas termin$ — ne mazaks par 2 gadiem gan darbiem, gan materialiem;
2.2. Izpildes termins — 5 nedélu laikd no 1émuma pienemsanas un pazino$anas briza.
3. Prasibas Pretendentiem:
3.1.Apliecindjums un sertifikati, ka Pretendents un ta personals ir tiesigs veikt punkta Nr.1
aprakstitos darbus.
3.2.Pédgjo 3 gadu laika ir veicis iepriek§ miné&tos darbus vismaz 3 objektos (noradit objekta
nosaukumu, atraSanas vietu un kontaktpersonu).
4. Iesniedzamie dokumenti:
4.1. Pretendenta pieteikums saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
4.2. Apliecinajums par atbilstibu punktam Nr.2.1.;
4.3. Darba veikSanai izmantoto galveno iekartu un materialu saraksts, kur norada iekartas vai
materiala marku, izgatavotajvalsti un tehniskos parametrus;
4.4. Veicamo darbu tame.

Avanss nav paredzéts.
Papildinformacija — Energétikis Sergejs Petrovs (m.t. 29670594).

Piedavajumu var iesniegt personigi vai nosiitit pa pastu ar piegadi Talsu iela 84, Ventspili vai pa e-
pastu — vent.siltums@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas verteSanas kriterijs — zemaka cena, tehniskas prasibas.

Cenu aptaujas piedavajumu iesniegdanas termins 1idz 2019.gada 26.marts.

RaZoSanas dalas vaditajs Egils Liepins




Pretendentu iesniedzamas veicamo darbu tames aptuvena struktiira

pa—

EsoSo 6gab. gaismeklu nomaina pret jauniem LED gaismekliem k/m pirmaja stava;
Eso8o 7gab. gaismeklu nomaina pret jauniem LED gaismekliem k/m kapnu telpa;
3gab. evakuacijas gaismeklu uzstadisana k/m pirmaja stava;

Jaunuzstadito gaismeklu pieslégsana pie esosas UPS barosanas;

Gaismeklu el.piesléguma kabela (3x1,5) uzstadi$ana;

Izmantotie materiali un iekartas;

Paligmateriali;

Pretestibas mérijumi;
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Apgaismojuma limena mérijumi;
10. Transporta izdevumi;
11. Izpilddokumentacijas sagatavosana;

12. Objekta nodosana ekspluatacija;



