Pielikums Nr.1
23.04.2019.

Tehniska specifikacija

Skeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 iekartu tehniska apkalpoSana Talsu iela 69, Ventspili.

1. Apraksts:
1.1. Veikt sekojosu Skeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 iekartu tehnisko apkalpoSanu, kas paredz:

1.1.1. Eurowater iidens mikstind$anas divu modulu iekarta:
- filtrgjosa materiala stavokla un kvalitates novertgjumu;
- skaloSanas galvu apkopi;
- vadibas automatikas parbaudi, regulé$anu;
- iekartas darbibas parbaudi;
- sagatavota Gdens kvalitates parbaudi.

1.1.2. BFB katlu Oilon aizdedzes degli (2.gab.):
- deglu sastavdalu apkope un triSana;
- deglu darbibas parbaude, aizdedzes procesa parbaude, regulésana;
- deglu vadibas automatikas parbaudi, iestatiSanu;
- dizeldegvielas deglu stiknu darbibas parbaudi un stknu staciju apkopi.

1.1.3. BFB katlu dimgizu CO un O2 analizatori (4.gab.):
- dumgazu kondensata atdalitaju un filtru apkopi,
- dumgazu iestices sist€mas apkopi;
- suknu apkopi un darbibas parbaudi;
- sensoru kalibrésana ar kalibréSanas gazi;
- CO 3F/FS elektrokimiska sensora apkopi, filtru kartridZzu parbaudi;
- iekartu vadibas automatikas darbibas parbaudi un regulésanu.

1.1.4. BFB katlu un siltumtiklu adens pH mériSanas stends:
- pH sensoru tirisana, apkope un kalibré3ana;
- Udens paraugu dzesésanas sist€mas parbaude;
- sarmu dozatorsiiknu LMI apkope un darbibas parbaude;
- sagatavota Gdens kvalitates parbaudi.

1.1.5. Slapekla generators Nitromat N40ECO:

saspiesta gaisa padeves filtru parbaudi;

- absorbétaju spiediena izlidzina$anas un cikla darbibas varstu tnTSanu, elloSanu;

- slapekla gazes koncentracijas parbaudi tvertng;

- absorbgtaju molekulard sieta parbaudi;

- elektromagnétisko kontroles varstu bloka apkopi;

- sist€mas hermétiskuma parbaudi pirms/pec apkopes;

- jerices vadibas automatikas darbibas parbaudi un regul€Sanu nepiecieSamibas
gadfjuma.

1.1.6. Eurowater vakuuma deaerators:
- vakuumstikna un deaer&ta Gidens siikna apkopi, darbibas parbaudi;
- deaeratora limena slédzu darbibas parbaudi un reguléSanu;
- meriericu darbibas parbaudi;
- sistémas hermétiskuma parbaudi pirms/p&c apkopes;
- deaeratora vadibas parbaudi un reguléSanu;
- skabekla daudzuma parbaude sagatavotaja tdenl.

1.2. Tehniskas apkalpo3anas darbos jabiit ieklautiem visiem to veikSanai nepiecieS8amajiem materialiem
un rezerves dalam;



1.3. Visus servisa apkopes darbus veikt saskapa ar iekartu razotaju noradijumiem, instrukcijam un
rekomendacijam.

1.4. Iekartu apkopes darbus veikt divas reizes gada:

1.2.2. 1 apkope — laika perioda no maija Iidz junijam;
1.2.2. 2 apkope — laika perioda no oktobra l1dz novembrim.

1.5. Sastadit aktu par veiktajiem tehniskas apkalpoSanas darbiem, kura ietver arT rekomendacijas un
iekartu tehniska stavokla novertgjumu;

1.6. Sniegt Pastititdjam konsultacijas un tehnisko atbalstu;

1.7. Ja iekartu apkalpoSanas darbu laika tiek konstateti defekti, kuru rezultata ir nepiecieSamiba veikt
tam neplanotus remonta darbus, Izpilditajs nekavgjoties inform& par to Pasttitaju, sastada un
saskano ar Pasttitaju remontu darbu veikSanas tami, kura norada iekartu remonta izmaksas,
atseviski noradot darba un izmantoto materialu vai mainamo iekartu izmaksas.

1.8. Iekartu neplanoto remonta darbu izmaksas nav jaieklauj tehniskas apkalpo$anas darbu izmaksas.
Remonta darbu laiks un apmaksas kartiba tiek saskanota ar Pastititaju atseviski;

1.9. Lai detalizetak un precizak var€tu sagatavot piedavajumu, ka ari, lai nerastos parpratumi un
interpretacijas, Pretendentam tiek rekomend@ts darbu apjomu precizet katlu maja Talsu iela 69 uz
vietas pie razoSanas dalas vaditaja vietnieka A.P&tersona, m.t. 29806020 vai energétika S.Petrova,
m.t. 29670594;

2. Prasibas:
2.1. Garantijas termin§ — ne mazaks par 2 gadiem gan darbiem, gan materialiem;

3. Prasibas Pretendentiem:

3.1. Apliecinajums un sertifikati, ka Pretendents un ta personals ir tiesigs veikt punkta Nr.1 aprakstitos
darbus;

3.2. Apliecingjums, ka Pretendenta apkalpo$anas darbiem izmantotie materiali atbilst iekartu riipnicas
izgatavotajas rekomendacijam un prasibam;

3.3. P&dgjo 3 gadu laika ir veicis iepriek§ min&tos darbus vismaz 2 objektos (noradit objekta nosaukumu,
atraSanas vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums saskani ar punktiem Nr.1, Nr.2.;

4.2. Apliecingjums par atbilstibu punktam Nr.2.1.;

4.3. Apkalpo3anas darbu veik3anai izmantoto galveno materialu saraksts, kur norada materiala marku,
izgatavotajvalsti un tehniskos parametrus;

Papildinformacija — Razo3anas dalas vaditdja vietnieks A.P&tersons, m.t. 29806020 vai energgtikis
S.Petrovs, m.t. 29670594,

Piedavajumu Cenu aptaujai var iesttit pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu iela 84, Ventspili, vai pa e-
pastu — vent.siltums@ventspils.lv (ieskengts piedavajums).

Cenu aptaujas verteSanas kritérijs — zemaka cena, tehniskas prasibas.

Cenu aptaujas piedavajumu iesnieg$anas termin$ 1idz 2019.gada 29.aprila plkst. 14:00.

Razosanas dalas vaditajs E.Liepin3




