Pielikums Nr.1
18.06.2019.

Tehniska specifikacija

él;:eldas katla AK 600 SE konvektivas dalas bojato caurulu nomaina Pérkonu iela 21, Ventspilt

Apraksts:
1.1. Veikt katlu majas eso$a Skeldas katla AK 600 SE konvektivas dalas bojato caurulu nomainu, kas
paredz:
1.1. Veikt $keldas katla AK 600 SE argja apSuvuma un caurulu nosedzoSo metala plakSpu
demontazu;

1.2. Veikt 8keldas katla AK 600 SE konvektivas dalas bojato caurulu demontaZu un metindjuma
vietu apstradi — 30gab.;

1.3. Veikt katla caurulu P235GH 76,1 x 4mm, L=540mm iegadi — 20gab.;

1.4. Veikt katla caurulu P235GH 76,1 x 4mm, L=1240mm iegadi — 10gab.;

1.5. Veikt katla loksnes 540mm x 60mm x 4mm (Materials: Térauds 10) iegadi — 22gab.;

1.6. Veikt katla loksnes 1240mm x 60mm x 4mm (Materials: Térauds 10) iegadi — 12gab.;

1.7. Veikt $keldas katla AK 600 SE argja apSuvuma ugunsdrosas vates iegadi — 6m*;

1.8. Veikt jauno cauru]vadu montazu Skeldas katla AK 600 SE konvektivaja dala;

1.9. Veikt 8keldas katla AK 600 SE argja ap$uvuma un caurulu nosedzo3o metala plakSpu

uzstadiSanu

1.10. Veikt katlu majas Skeldas katla AK 600 SE darbibas parbaudi un nodo$anu ekspluatécija péc
konvektivas dalas bojato caurulvadu nomainas ieskaitot hidraulisko parbaudi;

1.11. Lai detalizétak un precizak varétu sagatavot piedavajumu, ka ari, lai nerastos parpratumi un
interpretacijas, Pretendentam tiek rekomendets darbu apjomu precizét katlu maja Pérkonu iela 21 uz
vietas pie razoSanas dalas vaditaja vietnieka E.Maula, m.t. 29186003;

1.12. Iekartu un materialu piegades termin$ — 4 nedélu laika no lémuma pienemsanas un pazinoSanas
briza;

1.13. Montazas darbu izpildes termins — 1 nedéla.

2. Prasibas:

2.1. Garantijas termin$ — ne mazaks par 2 gadiem gan darbiem, gan materialiem;

3. Prasibas Pretendentiem:

3.1. Apliecinajums un sertifikati, ka Pretendents un ta personals ir tiesigs veikt punkta Nr.1 aprakstitos
darbus.

3.2. Pedgjo 3 gadu laika ir veicis iepriek§ minétos darbus vismaz 2 objektos (noradit objekta nosaukumu,
atraSanas vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums saskana ar punktiem Nr.1, Nr.2.

4.2. Apliecinajums par atbilstibu punktam Nr.2.1.

4.3. Darba veik3anai izmantoto galveno iekartu un materialu saraksts, kur norada iekartas vai materiala
marku, izgatavotajvalsti un tehniskos parametrus;

4.4. Veicamo darbu tame.

Avanss nav paredzets.
Papildinformacija — RaZoSanas dalas vaditaja vietnieks Edmunds Mauls, m.t. 29186003.

Piedavajumu var iesniegt personigi vai nosutit pa pastu ar piegadi Talsu iela 84, Ventspili val pa e-pastu
— iepirkumi.vsiltums(@ventspils.lv (ieskenéts piedavajums).

Cenu aptaujas vértésanas kritérijs — zemaka cena, tehniskas prasibas.

Cenu aptaujas piedavajumu iesniegianas terming lidz 2019.gada 25.junija plkst. 14:00.

Razo3anas dalas vaditajs Egils Liepin3



Pretendentu iesniedzamas veicamo darbu tames aptuvena struktiira

1. Skeldas katla AK 600 SE aréja apsuvuma un caurulu nosedzo3o metala plak$nu demontazu;

2. Skeldas katla AK 600 SE konvektivas dalas bojito caurulu demontdza un metinajuma vietu
apstrade — 30gab.;

3. Katla caurulu P235GH 76,1 x 4mm, L=540mm (Materials: Térauds 20) iegadi — 20gab.;
4. Katla caurulu P235GH 76,1 x 4mm, L=1240mm (Materials: Térauds 20) iegadi — 10gab.;
5. Katla loksnes 540mm x 60mm x 4mm (Materials: Terauds 10) iegadi — 22gab.;

6. Katla loksnes 1240mm x 60mm x 4mm (Materials: Térauds 10) iegadi — 12gab.;

7. Skeldas katla AK 600 SE aréja apuvuma ugunsdro$as vates iegadi — 6m’;

8. Jauno caurulvadu montaza eso3a Skeldas katla A.K 600 SE konvektivaja dala;

9. Paligmateriali;

10. Transporta izdevumi;

11. Skeldas katla AK 600 SE darbibas parbaude un nodosana ekspluatacija pec konvektivas dalas
bojato caurulvadu nomainas ieskaitot hidraulisko parbaudi;

12. Izpilddokumentacijas sagatavosana;



