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Iepirkuma ar identifikacijas
Nr. VS 2018/3 KF
Ieinteresétajiem piegadatajiem

Atbildes uz Ieintereséto piegadataju jautadjumiem

Pajvaldibas SIA ,,Ventspils siltums™ (turpmak — Pasititajs) sniedz atbildes uz Ieintereséto
piegadataju uzdotajiem jautajumiem par iepirkumu ,Dimgizu kondensatora uzstadisana
biokurinima Kkatliem Talsu iela 69, Ventspili”, iepirkuma identifikacijas Nr. VS 2018/3 KF
(turpmak — Iepirkums):

1. jautajums:

Lai aprékinatu ekonomaizeru, mums biitu nepiecieSama $ada papildus informacija. Ladzam mums
iedot nolasijumus par 2017. gada katru ménesi:

1) atplides idens temperatura;

2) katla noslodze;

3) kurinama mitrums;

4) un ja jums ir iesp&ja - katlu reZimu kartes.

Atbilde uz 1. jautdjumu:
Pasutitajs sniedz $adu papildu informaciju:

1) Informéjam, ka, sagatavojot piedavajumu, 2017. gada dati par atplides idens temperatiiru nebis
noderigi, jo péc 2017. gada situacija ir pamainijusies. Visa nepiecie§ama informacija ir ieklauta
Iepirkuma nolikuma 11. pielikuma ,,Tehniska specifikacija”.

2) Katlu vidéja slodze 2017. gada pa méneSiem:

2017. gads | BFB1, MW | BFB2, MW
Janvaris 4.09 5.14
Februaris 5.27 6.03
Marts 5.22 6.51
Aprilis 4.83 5.66
Maijs 2.73 4.24
Junijs 2.22 3.76
Julijs - 3
Augusts 241 3.45
Septembris 3.04 -
Oktobris 4.94 6.39
Novembris 5.28 5.34
Decembris 6.34 6.61




3) Piegadatas $keldas kurinama mitrums 2017. gada pa méneSiem:

Kurinama Kur.inamz'l

2017. gads mitrums
svars t o

]

Janvaris 2172.78 35.77
Februaris 2227.16 33.57
Marts 2102.38 30.11
Aprilis 1444.18 31.48
Maijs 1536.17 34.46
Jinijs 567.20 34.79
Julijs 402.54 28.09
Augusts 486.49 34.82
Septembris 1141.70 39.30
Oktobris 1653.19 44.70
Novembris 4180.60 42.67
Decembris 4258.64 44,14

4) Katlu rezimu kartes pievienotas §is véstules pielikuma.

2. jautajums:

Ta ka musu uznémuma julija ir atvalinajumu laiks, uznémumam nav cilvékresursu, lai sagatavotu
prasito materialu lidz 20.07.2018. Tapéc laipni lidzam parcelt piedavajuma iesniegSanas terminu
lidz 01.08.2018.

Atbilde uz 2. jautijumu:

Pasititajs informé, ka Iepirkums tiek veikts saskapa ar Iepirkumu uzraudzibas biroja majaslapa
publicetam Iepirkumu vadlinijam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzgjiem (08.05.2017.) (turpmak —
Vadlinijas). Atbilstosi Vadliniju 6.8.1. punktam, izsludinot Iepirkumu, Pasititajs ir noticis tadu
piedavajumu iesnieg$anas terminu, kas ievérojot Iepirkuma priekSmetu, ir pietickams piedavajuma
sagatavo$anai. Ja leinteresétajam piegadatajam rodas jautadjumi vai neskaidribas par piedavajuma
sagatavoSanu, leinteresétais piegadatajs atbilsto$i Iepirkuma nolikuma 4.6. punktam rakstveida var
pieprasit Pasititajam sniegt papildu informaciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajam prasibam.

Noradam, ka Iepirkumu komisija neatbalsta piedavajumu iesnieg$anas termina pagarindjumu, jo tam
nav atbilsto$a pamatojuma.

3. jautajums:

Saskana ar Iepirkuma nolikuma 10.2.3.2.1. punktu &ku buvdarbu vaditajam jabut $adai buvdarbu
veik$anas pieredzei — pedéjo 5 (piecu) gadu laika (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gada
lidz piedavajuma iesniegSanas bridim) ir vadijis vismaz 2 (divus) biivniecibas objektus, kur vismaz
viena objekta buvdarbu vértiba bija lielaka par 500 000 EUR un vismaz viens objekts bija
riipnieciskas raZo3anas eka, kuras kopgja platiba ir lielaka par 1 000 m? vai katlu maja ar siltuma
jaudu lielaku par 2 MW. Liguma/u ietvaros veiktajiem buvdarbiem jabut pabeigtiem un
objektam/iem jabut pienemtiem — nodotiem ekspluatacija, atbilsto$i normativo aktu prasibam (akts
par buves pienemsanu ekspluatacija).

leinteresetais piegadatajs ladz Pasttitaju apstiprinat, ka ar apzim&jumu ,;raZoSanas &ka” mingtaja
Iepirkuma nolikuma punkta ir saprotamas €kas, kuras saskana ar Ministru kabineta 2018. gada 12.
junija noteikumu Nr.326 ,,Bavju klasifikacijas noteikumi” pielikuma ,,Bavju klasifikacija” noteikto
atbilst grupas kodam ,,125”.



Atbilde uz 3. jautijumu:

Pasiititajs informé, ka Iepirkuma nolikuma 10.2.3.2.1. punkta ar apzim&jumu ,razoSanas éka”
Ieinteresétajiem piegadatajiem ir jasaprot 2018. gada 12. junija Ministru kabineta noteikumu Nr.326
,Biivju klasifikacijas noteikumi” pielikuma ,,Buvju klasifikacija” kods ,,1251 — Ripnieciskas
razoSanas &kas: rupnieciskas razo$anas telpu grupa”.

Pielikuma: Katlu reZimu kartes uz 1 lp.

Valdes priek$sedetajs A.Uzaris

M.Reinbergs 636 02206
A.Lama 636 27906
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Sagatavosana 29.10.2012.
LIETOSANA UN APKOPE

Parastas darba vértibas cieta kurinama katlam ir apkopotas 1. tabula.

Slodze B % 100 50 25 100 {100
Kurinama veids Skelda | Skelda | Skelda | Kodra |Kodra
I— . N (ESP)
Katls B . |
Kalla siltumspéja [1omMw 10,0 50 25 10,0 |10
Katla lietderibas koeficents
(EN 12952) % 1883 87.3 84 .4 88,5 |86,6
Kurinamais un pelni ] i .
T Mitruma saturs m-% 50 50 50 |45 55
B | Zemaka siltumatdeve MJ/kg | 7.0 7.0 7.0 95 (72 |
) Ipatnéjais svars kg/-m* 350 1350 | 350 350 |350
Kurinamas masas plisma | kg/s 1,61 0,81 042 11,19 160
L m¥h 166 184 43 122 [16,5
; ) No kurinama ieglta energija (MW 113 |57 3.0 11,3 [11.5
Pelni no kurinama m-% 2.0 2,0 2.0 6.0 §0
‘Katls un rajona o
siltumapgades tdens
o Udens temperatira pirms
- katla ‘C 100 110 120 100 1100
Udens temperalira aiz katla | °C 140 140 140 140 140
! - | Spiediens katla bar(g) [100 10,0 [10,0 [10,0 |10,0
?Sadedziﬁés‘;anég gaisa un | h
 dumgazu plasma I B
! g/kg
| SAuUss
B | Gaisa mitruma saturs gaiss |14 |14 14 14 14
| Gaisa parpilnibas koeficents 1,27 1.27 136 |127 (127
|leplides gaisa temperatira  |°C |25 25 25 25 |25 |
N SadegSanas gaisa plisma | ka/s 6,3 3,2 17 57 |64
B _ |Nm¥s 149 2,5 1.4 45 |50
| Dimgazu plisma _ ikgls 7.8 4.0 2.2 69 7.9
Nm¥s | 6,4 13.2 1.8 5.5 65 |
Damgazu temperatlira péc
katla °c__ |135 130 130 150 [150
Tilp.-%
T - O; saturs (mitrs) [ 3.3 3.3 4,1 3,6 3.4




