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Tehniska specifikacija.

Katlu KIV multiciklonu remonts Brivibas iela 38, Ventspils:

1. Hidroizolacijas un siltumizolacijas demontaza;

2. Multiciklonu korpusa remonts, nomainot bojatas virsmas plaksnes un stipribas ribu uzstadisana;
3.
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Kraso3ana (krasas temperatiiras izturiba ne mazaka ka 300°C);

. Jaunas siltumizolacijas montaza (temperatiiras izturiba ne mazaka ka 300°C);

. Jaunas hidroizolacijas montaZa (metala biezums ne mazaks 0,7mm ar antikorozijas parklajumu);

Darbu garantija — 2 gadi

Izpildes termins — 1 ménesis no liguma parakstiganas.
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