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Tehniska specifikacija

1) “Katlu zales kabe|u trases remonts Talsu iela 69”.
Veco elektroiekartu, kabelu trases metalisko konstrukciju un kabelu demontaza telpas Nr. 101b; Nr.
101; Nr. 113 un katlu telpas, kuras atrodas katls Nr. 1, katls Nr. 2-3.

2) “Tvaika reducéjoso iekartu elektroinstalacijas remonts Talsu iela 69”.
Telpas Nr. 222; Nr. 223; Nr. 224; Nr. 225 nomainit visas vecas elektroiekartas.

Ir obligata nepiecie3amo darbojo3os sertifikatu esamiba tieSiem darbu izpilditajiem.

Visus darbus veikt saskana ar LEK, MP, DIN normam.

Péc darbu nobeigSanas bls abpuséji parakstiti pienem3anas-nodo3anas dokumentacija ar visu
darba shému un veikto nepiecieSamo mérijumu protokolu nodo$anu darbu pasatitdjam.

Ir obligata darba vietas apskate un darba apjoma un nepiecieSamo materialu saskano3ana ar darbu
pasutrtaja parstavjiem.

Cena — ar piegadi 1dz pasatitajam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija — ne mazak ka 24 ménesi.
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